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ON-HK.903.45.15.2021 Gniezno, dni%3 03, 9071

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 195)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t. j. Dz. U. z 2020 1. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badan probek wody pobranych z wodociagu wiejskiego
Dziekanowice

e w ramach kontroli urzedowej sprawozdania z badan nr:
- N/116/2021/LB-WG/PCH/ i N/116/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 09.02.2021 1., wody pobranej
w dniu 02.02.2021 r. w punkcie poboru: sie¢, Szkota Podstawowa Fatkowo 1, kuchnia
- N/116/2021/LB-WG/PM/ z dnia 09.02.2021 r., wody pobranej w dniu 02.02.2021 r.
w punkcie poboru: sie¢, Szkota Podstawowa Fatkowo 1, kuchnia (przekroczenie parametru:
ogolna liczba mikroorganizméw w 22 + 2°C po 72h > 300 jtk/1 ml)
wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan

e w ramach kontroli wewnetrznej sprawozdanie z badan nr:
- 12639/21/POZ z dnia 18.01.2021 r., wody pobranej w dniu 12.01.2021 r. w punkcie poboru:
sie¢, Sklep Spozywczo-Przemystowy, Dziekanowice 33
- 80490/21/POZ/1 z dnia 26.02.2021 r., wody pobranej w dniu 12.02.2021 r. w punkcie
poboru: sie¢, Szkota Podstawowa Fatkowo 1 (nie stwierdzono przekroczen parametru: ogélna
liczba mikroorganizméw w 22 + 2°C po 72h)
- 80489/21/POZ/1 z dnia 26.02.2021 r., wody pobranej w dniu 12.02.2021 r. w punkcie
poboru: sie¢, ZGK Fatkowo 44a
- 80488/21/POZ/1 z dnia 26.02.2021 r., wody pobranej w dniu 12.02.2021 r. w punkcie
poboru: SUW
wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o., Laboratorium Badawcze,
ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieznie "stwierdza, ze jako$¢ wody
w ww. wodociagu zarzadzanym przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lubowie
w badanym zakresie spetnia wymagania okreslone w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosSci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z2017 r. poz. 2294).
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W zwiagzku z powyzszym:
stwierdza przydatno$é wody do spozycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod wzgledem
mikrobiologicznym stwierdzono, ze jakos¢ wody okresowo odbiegata od wymagan zawartych
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru:
ogblna liczba mikroorganizméw w 22 + 2°C po 72h (badanie wody pobranej w dniu
02.02.2021 r.). Norma okreslona w zalgczniku nr 1 C do ww. rozporzadzenia zaleca, aby
ogolna liczba mikroorganizméw w 22 & 2° C po 72h nie przekraczata 200 jtk/1 ml w kranie
konsumenta. Sprawozdanie z badan wody pobranej w dniu 12.02.2021 r. w punkcie poboru:
sie¢, Szkota Podstawowa Fatkowo 1 nie wykazato przekroczen parametru: ogélna liczba
mikroorganizméow w 22 £ 2°C po 72h, co potwierdzito, ze woda w zakresie badanego
parametru mikrobiologicznego spetnia wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Otrzymuje:
1. Dyrektor Zaktadu Gospodarki

Komunalnej w Lubowie
62-262 Fatkowo 44a
2. Wéjt Gminy Lubowo
62-260 Lubowo 1,
Przestano przez ePUAP
3. aa
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