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ON-HK.903.10.143.2020 Gniezno, dnia |7 1] 717
OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Parnstwowej Inspekcji Sanitarnej

(t.j. Dz. U.z2019 r. poz. 59 ze zm.)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badaf probek wody pobranych z wodociggu wiejskiego
Wozniki

e w ramach kontroli urzedowej sprawozdania z badan nr:
- N/1811/2020/LB-WG/PM/ z dnia 23.09.2020 r., wody pobranej w dniu 15.09.2020 r.
w punkcie poboru: sieé, Przedszkole, Wozniki 33a — kuchenka (przekroczenie parametru:
ogdlna liczba mikroorganizméw w 22 °C + 2°C po 72h 291 jtk/1 ml)
_ N/1811/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 24.09.2020 1., wody pobranej w dniu 15.09.2020 r.
w punkcie poboru: sie¢, Przedszkole, Wozniki 33a - kuchenka
wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan

e w ramach kontroli wewnetrznej sprawozdanie z badafi nr:
- 350P/24.09.2020-3/Z 7 dnia 29.09.2020 r., wody pobranej w dniu 24.09.2020 r. w punkcie
poboru: sie¢, Soltys Wozniki (przekroczenie parametru: ogodlna liczba mikroorganizmow w
22 °C + 2°C po 72h > 300 jtk/1 ml)
- 352P/24.09.2020-3/Z z dnia 29.09.2020 r., wody pobranej w dniu 24.09.2020 r. w punkcie
poboru:  sie¢, Przedszkole ~Wozniki (przekroczenie — parametru:  ogélna  liczba
mikroorganizméw w 22 °C + 2°C po 72h > 300 jtk/1 ml)
- 352P/24.09.2020-3/Z z dnia 29.09.2020 r., wody pobranej w dniu 24.09.2020 r. w punkcie
poboru: sie¢, sklep Wozniki (przekroczenie parametru: ogdlna liczba mikroorganizméw w 22
°C + 2°C po 72h > 300 jtk/1 ml) _
- 352P/06.10.2020-1/Z 7 dnia 09.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie
poboru: sie¢, Sottys Wozniki (przekroczenie parametru: ogdlna liczba mikroorganizmow w
22 °C + 2°C po 72h > 300 jtk/1 ml)
- 352P/06.10.2020-1/Z z dnia 09.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie
poboru:  sie¢, Przedszkole ~Wozniki (przekroczenie  parametru:  ogdlna  liczba

mikroorganizméw w 22 °C + 2°C po 72h > 300 jtk/1 ml)
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- 352P/06.10.2020-1/Z z dnia 09.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie
poboru: sie¢, sklep Wozniki (przekroczenie parametru: ogolna liczba mikroorganizméw w 22
°C + 2°C po 72h 262 jtk/1 ml)

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp.z o. 0., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.

- 768/2020 z dnia 19.11.2020 r., wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: sie¢,
soltys - Wozniki (nie stwierdzono przekroczen parametru: ogblna liczba mikroorganizmow
w 22° C £ 2°C po 72h),

- 767/2020 z dnia 19.11.2020 r., wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru:
SUW Wozniki (nie stwierdzono przekroczen parametru: ogdlna liczba mikroorganizméw
w 22° C + 2°C po 72h),

- 769/2020 z dnia 19.11.2020 r., wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: sie¢,
sklep Wozniki (nie stwierdzono przekroczen parametru: ogolna liczba mikroorganizmow
w 22° C £ 2°C po 72h),

- 770/2020 z dnia 19.11.2020 1., wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: sie¢,
Przedszkole Wozniki (nie stwierdzono  przekroczef — parametru:  ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22° C + 2°C po 72h),

wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gnieznie
Laboratorium Wody 1 Sciekéw, ul. Wodna 20, 62-20 Gniezno

Panhstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieznie stwierdza, ze jako$¢ wody
w ww. wodociggu zarzadzanym przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w FLubowie
w badanym zakresie spetnia wymagania okreslone w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294).

W zwigzku z powyzszym:

stwierdza przydatno$é wody do spozycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod wzgledem
mikrobiologicznym stwierdzono, ze jako$¢ wody okresowo odbiegata od wymagan zawartych
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru:
ogélna liczba mikroorganizméw w 22° C =& 2°C po 72h (badanie wody pobranej w dniach
15.09.2020 r., 24.09.2020 r. oraz 06.10.2020 r.). Norma okreslona w zatgczniku nr 1 C do
ww. rozporzadzenia zaleca, aby ogdlna liczba mikroorganizméw w 22° C + 2° C po 72h nie
przekraczata 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Sprawozdania z badan wody pobranej w dniu
16.11.2020 1. nie wykazaly przekroczen parametru: ogolna liczba mikroorganizmoéow w 22° C
+ 2°C po 72h, co potwierdzito, ze woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego
spetnia wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

1. Dyrektor Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Lubowie
62-262 Fatkowo 44a

2. Wojt Gminy Lubowo

62-260 Lubowo 1,
Przestano przez ePUAP
3. aa
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SAN ITARNY

W GNIEZNIE

Telefony:
- Informacja o numerach

wewnetrznych 614262242 )
- PPIS w Gnieznie 614262242 w. 201 ul. Sw. Wawrzyrica 18
-fax 6142627177 62-200 Gniezno
- e-mail sekretariat@psse-gniezno.pl www.psse-gniezno.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej 61426 22 42 w. 202 lub 222
- e-mail Sekcji higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

oryginal/kepia-

ON-HK.903.10.144.2020 Gniezno, dnia 17 1. T

OCENA OKRESOWA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociagu wiejskiego Wozniki

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Parnstwowe] Inspekcji Sanitarnej

(t.j. Dz.U.z2019r. poz. 59 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg

i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badan probek wody pobranych z wodociggu wiejskiego
Wozniki

e w ramach kontroli urzedowej sprawozdania z badan nr:
- N/187/2020/LB-WG/PM/ i N/187/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 10.02.2020 r., wody pobranej
w dniu 04.02.2020 r. w punkcie poboru: sie¢, Przedszkole Wozniki — kuchenka
- N/1811/2020/LB-WG/PM/ z dnia 23.09.2020 r., wody pobranej w dniu 15.09.2020 r.
w punkcie poboru: sie¢, Przedszkole, Wozniki 33a — kuchenka (przekroczenie parametru:
ogélna liczba mikroorganizméw w 22 °C £ 2°C po 72h 291 jtk/1 ml)
- N/1811/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 24.09.2020 r., wody pobranej w dniu 15.09.2020 r.
w punkcie poboru: sie¢, Przedszkole, Wozniki 33a - kuchenka
wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan.

e w ramach kontroli wewnetrznej sprawozdanie z badan nr:
- 133837/20/POZ z dnia 27.03.2020 r., wody pobranej w dniu 16.03.2020 r. w punkcie
poboru: Wodociagg wiejski Wozniki SUW (przekroczenie parametrow: metnosé 4,27 NTU,

og6lna liczba mikroorganizméw w 22 + 2°C 120 jtk/1 ml) .

- 163614/20/POZ z dnia 17.04.2020 r., wody pobranej w dniu 03.04.2020 r. w punkcie
poboru: sie¢, Sklep spozywczy Wozniki (przekroczenie parametru: zelazo 340 ug/l)

- 163613/20/POZ z dnia 17.04.2020 r., wody pobranej w dniu 03.04.2020 r. w punkcie
poboru: sie¢, Przedszkole Wozniki (przekroczenie parametru: zelazo 340 ug/l)
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- 163599/20/POZ z dnia 20.04.2020 r., wody pobranej w dniu 03.04.2020 r. w punkcie
poboru: SUW Wozniki (nie stwierdzono przekroczen parametrow: metnosc, ogolna liczba
mikroorganizméw w 22 + 2°C; przekroczenie parametru: zelazo 304 pg/l)

wydane przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., Laboratorium Badawcze,
ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia

~ 229/2020 z dnia 28.04.2020 r. wody pobranej w dniu 28.04.2020 r. w punkcie poboru:
SUW Wozniki (nie stwierdzono przekroczen parametru: zelazo)

- 230/2020 z dnia 28.04.2020 r. wody pobranej w dniu 28.04.2020 r. w punkcie poboru: sie€,
Sklep Wozniki (nie stwierdzono przekroczen parametru: zelazo)

- 768/2020 z dnia 19.11.2020 r., wody pobranej w dniu 16.1 1.2020 r. w punkcie poboru: siec,
soltys Wozniki (nie stwierdzono przekroczen parametru: ogdblna liczba mikroorganizmow
w 22° C £ 2°C po 72h),

- 767/2020 z dnia 19.11.2020 r., wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru:
SUW Wozniki (nie stwierdzono przekroczefi parametru: ogoélna liczba mikroorganizmow
w 22° C £2°C po 72h),

- 769/2020 z dnia 19.11.2020 r., wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: sie¢,
sklep Wozniki (nie stwierdzono przekroczen parametru: ogoélna liczba mikroorganizmow
w 22° C £2°C po 72h),

- 770/2020 z dnia 19.11.2020 r., wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: sie¢,
Przedszkole Wozniki (nie stwierdzono przekroczen —parametru: ogblna liczba
mikroorganizméw w 22° C £ 2°C po 72h),

wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z o0.0. W Gnieznie
Laboratorium Wody 1 Sciekéw, ul. Wodna 20, 62-20 Gniezno

- 352P/24.09.2020-3/Z z dnia 29.09.2020 r., wody pobranej w dniu 24.09.2020 r. w punkcie
poboru: sie¢, sottys Wozniki (przekroczenie parametru: ogdlna liczba mikroorganizméw w 22
°C + 2°C po 72h > 300 jtk/1 ml)

- 352P/24.09.2020-3/Z z dnia 29.09.2020 r., wody pobranej w dniu 24.09.2020 r. w punkcie
poboru:  sieé, Przedszkole Wozniki  (przekroczenie — parametru:  ogolna liczba
mikroorganizméw w 22 °C = 2°C po 72h > 300 jtk/1 ml)

- 350P/24.09.2020-3/Z z dnia 29.09.2020 r., wody pobranej w dniu 24.09.2020 r. w punkcie
poboru: sieé, sklep Wozniki (przekroczenie parametru: ogolna liczba mikroorganizmow w 22
°C + 2°C po 72h 2> 300 jtk/1 ml)

_ 352P/06.10.2020-1/Z z dnia 09.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie
poboru: sie¢, Sottys Wozniki (przekroczenie parametru: ogdlna liczba mikroorganizméw w
22 °C + 2°C po 72h > 300 jtk/1 ml)

- 352P/06.10.2020-1/Z z dnia 09.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie
poboru: sieé, Przedszkole Wozniki  (przekroczenie —parametru:  ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22 °C % 2°C po 72h > 300 jtk/1 ml)

- 352P/06.10.2020-1/Z z dnia 09.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie
poboru: sie¢, sklep Wozniki (przekroczenie parametru: ogolna liczba mikroorganizméw w 22
°C + 2°C po 72h 262 jtk/1 ml)

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z 0. 0., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieznie stwierdza, ze jako$¢ wody
w ww. wodociggu zarzadzanym przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lubowie
w badanym zakresie spelnia wymagania okreslone w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294).
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W  wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod wzgledem
fizykochemicznym i mikrobiologicznym stwierdzono, ze jako$¢ wody okresowo odbiegata od
wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie
parametrow: metnosci (badanie wody pobranej w dniu 16.03.2020 r.), ogélnej liczby
mikroorganizméw w 22 + 2° C po 72h (badanie wody pobranej w dniu 16.03.2020 r.,
15.09.2020 r., 24.09.2020 r. oraz 06.10.2020 r.) oraz zelaza (badanie wody pobranej w dniu
03.04.2020 r.). Norma okreslona w zalgczniku nr 1 C do ww. rozporzadzenia okresla
parametry: metno$¢ jako akceptowalna dla konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian,
jednak zalecanej do 1,0 NTU, zelazo aby nie przekraczalo 200 pg/l, ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22 + 2° C po 72h zaleca, aby nie przekraczata 100 jtk/Iml w wodzie
wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Sprawozdania
z badan wody pobranej w dniu 03.04.2020 r. w punkcie poboru SUW Wozniki nie wykazato
przekroczen parametrow: metnosci i ogdlna liczby mikroorganizméw w 22 + 2° C po 72h.
Analiza laboratoryjna wody pobranej w dniu 28.04.2020 r. w punktach poboru: SUW
Wozniki, sie¢ Sklep Wozniki nie wykazata przekroczen parametru: zelazo. Sprawozdania
z badan wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: SUW Wozniki, sie¢ Soltys
Wozniki, sie¢ sklep Wozniki oraz sie¢ Przedszkole Wozniki nie wykazato przekroczen
parametru ogdlnej liczby mikroorganizméw w 22 £ 2° C po 72h. Brak przekroczen ww.
parametréw potwierdzito, ze woda w badanym zakresie spetnia wymagania dotyczace jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Otrzymuje:
1. Dyrektor Zaktadu Gospodarki

Komunalnej w Lubowie
62-262 Falkowo 44a
2. Wéjt Gminy Lubowo
62-260 Lubowo 1,
Przestano przez ePUAP
3. aa
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